
KANGASALAN KAUPUNKI
              Kangasalan Vesi-liikelaitos

Liite 1

Kangasalan Vesi -liikelaitoksen sähköenergiankulutus vuosina 2015-2018

Kuvaajassa 1. on esitetty kokonaissähköenergiankulutus sekä talous- ja viemäriveden virtaama vuosina 2015-2018.
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Kangasalan Vesi -liikelaitoksen sähkönkulutus sekä talousveden ja
viemäriveden virtaamat 2015-2018

MWh / a Talousvesi virtaama m3 / a Viemärivesi virtaama m3 / a



26.8.2019 Virhe. Numeroa ei voi esittää annetussa muodossa.

Kangasalan Vesi- liikelaitos sähköenergian kokonaiskulutuksen jakautuminen vuosina 2015-2018

Kuvaajassa 2. on esitetty sähköenergian kokonaiskulutuksen jakautuminen vuosina 2015-2018.
Kokonaisuudessaan jakautuma on noin 49 % talousvedelle (tuotantoon ja jakeluun) ja 51 % viemärivedelle (pumppaamot, siirtolinjat ja puh-
distamot).
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Kangasalan Vesi- liikelaitos sähköenergian jakautuminen 2015-2018
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